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Таблица 1

110 кВ 220 кВ 110 кВ 220 кВ

Сводный годовой график ремонтов 2 - - -
Сводный месячный график ремонтов 2 - 16 -

Фактически отключено 2 - 64 -
Оборудование, которое находилось в ремонте в отчетном месяце

Информация о ремонтах ЛЭП и трансформаторного оборудования классом напряжения 110 кВ, относящегося к 
объектам диспетчеризации, по энергосистеме Чукотского автономного округа на июнь 2026 г.

Наименование
Количество ЛЭП, шт. Мощность трансформаторного 

оборудования, МВА

Оборудование, которое предусмотрено к выводу в ремонт в отчетном месяце

http://www.so-ups.ru
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Таблица 2

110 кВ 220 кВ 110 кВ 220 кВ

Сводный годовой график ремонтов 1 - 16 -
Сводный месячный график ремонтов 1 - 16 -

Информация о ремонтах ЛЭП и трансформаторного оборудования классом напряжения 110 кВ, относящегося к 
объектам диспетчеризации, по энергосистеме Чукотского автономного округа на июль 2026 г.

Наименование
Количество ЛЭП, шт. Мощность трансформаторного 

оборудования, МВА

Оборудование, которое предусмотрено к выводу в ремонт в отчетном месяце

http://www.so-ups.ru

